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Certificat de conformité a la norme EN 12101-2

DISPOSITIFS D'EVACUATION NATURELLE DE FUMEES ET DE CHALEUR
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Drganisme de certification AFACH AFNOR Certification
MNumére d'identiication 0333
AdreasEe 11, rue Francis de Proessensé

F 83571 La Pliune Saint-Danis Cedex
Délivré a :
Société SKYDOME AXTER

Puirars e w Enlra 2 villas »
BF 13
Q2270 SONS ET RONCHERES
Llew de tabrication 02270 SONS ET ROMCHERES - FRANCE

Pour les produits sujvants :

Désignation du prodgui

ldentficalion du grodunt certifié (référenca) aainn 1o AAre

Muméro de dossier

ROOFLAM EVOLUTION TREUIL DISPOSITIFS D'EVACUATION NATURELLE

DE FUMEES ET DE CHALEUR CE 219.05-007
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Numéro de certificat : 0333 CPD219 018

Conditions et période de validité du certificat - 29 aodt 2011

Ca cerifical & éte delivid pour la premidre fois le 30 aodt 2006 I reste vatable jusqua son annulation ou son
retrail & [a sute de decislons phises en cas de non-conformitd ou ge modifications signficalives du produit, da |a
producticn ou du contréle de production

Date d'émisscn du cadificat e 30 aoat 2006
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| Declaration de conformité CE d'un systéme pour
L le controle des fumeées et de la chaleur

Btablie confamement au decret de ansposition M 52 <047 clu & jullet 1992 modifie par le decret
MHE-1081 du 20 septembre 1985 concernant Faptiticle a lusage des p redluits de construction et a article
14 (1) de la Directive Produits de la Construction |85V 108/CEE).

Creclaration formules par Aster tabiicant etabli dans IE.E E :

Auter 5.4, — B, Averwie Felly dHérslle = 75018 Parls - France islege sociale)
Ater -Skyclome - Bntre deu villes  — 02270 Sons et Ranchéres  — France ( Froducticn)

Hous declarons, sur la base des attestations CE de conformite jolntes les concemart, ue la
oorforinite des produits designes ci - -dessous a &e stablie corfomiament a la norme

EN 12101 -2 e que ces produits repondent auix dispositions de l'annexe ZA de cette noims

ROOFLAM EVOLLTION TREUIL N dattestation 0333 CPD219 018
Duree de validation - Du 30/08/08 auy 20008111
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DISPOSITIFS D’EVACUATION
NATURELLE DE FUMEES
ET DE CHALEUR

Nature et date de la décision La Societe : AXTER
RECONDUCTION Entre 2 villes
N 11/05.03 02270 SONS ET RONCHERES
B du 01/01/2010 )

DATE DE FIN DE VALIDITE Titulaire numéro : 11
311292010

Usine : 02270 - SONS ET RONCHERES

est autorisée a apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le
référentiel de certification de I'application NF précisée ci-dessus :

'Typé-ﬂ?ﬁmd uit : Dispasitif d’'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en toiture
Gamme : A i vantail articulé autour d'un axe de rotation
Energie : A énergie intrinséque

:Référe_n_c_.es commerci_-:-lle_s ! ROOFLAM EVOLUTION TREI._.I_IL_

Caractéristiques certifiées essentielles

Identification du DENFC au travers d'un descriptif précis et dataille '
(type d'énergie ; énergie intrinséque, alimentation pneumatique ou alimentation
electrique).

Garantie sur les limites dimensionnelles du DENFC autorisées et communes a toutes les
exigences applicables au travers d'un domaine de validité exhaustif '

= Fonctionnalité vérifite permettant d'attester 'aptitude a l'emploi et les performances du
DENFC  conformément aux exigences de la norme NF 561-937-1 de décembre 2003
ivoir la liste des caractéristiques certifiées fonctionnelles en page suivante).

s Classe de charge éclienne supérieure ou égale a 1500 Pa (W, 1500 minimum)}.

Affichage des élements d'identification et des caracteristiques cerifiées sur la notice
technigue gui accompagne obligatoirement toute livraison d'un DENFC cerifie NF.
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e certificat est constitué de 4 pages
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DISPOSITIFS D’EVACUATION RECONDUCTION
NATURELLE DE FUMEES

ET DE CHALEUR
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Numéro du certificat ; 11/05.03 du 01/01/2010

IDENTIFICATION DES PRODUITS

-IDENTIFICATIDN DU DISPOSITIF D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES ET DE CHALEUR ™

T},’pe de costiere

Rempllssage

T}f:;d'ouvéﬁ-l.l- ré

Materiau de |a cr:ustiér_e-
Hauteur de Ia costiere

Croite / biaise
Acier galvanise

210 mm

F'ﬂlycarbmnate alvéolaire
Capot opague isclé
Capot aluminium non isolé
Capot aluminium isole

Ouverture + fermeture

DFTiGNS
aﬂ'xé ra tICI M

| Contact de position

Declenc heur thermigue

Vérin électrique 230V
Verin pneumatique
oul

NON

Barreaudage

: LII'-'IITE D’UTILISATICIN

Grille diamétre 6 4 10 mm & entraxe | = 136 mm
Barreaudage carré 18 x 16 mm a entraxe | = 136 mm

costigre

Incllnalbon maximale autorisée
pour le plan d'appui de la

DOMAINE DE VALIDITE DIMENSIONNEL ¥

25" pour Surface Geometrique d'Cuverture < 2 m*
20° pour Surface Géométrique d'Ouverture = 2 m?

cofrac
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MOCHTIVION
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